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PROTOKOL O ZKOUSCE

Vyrobek: Fotoluminescentni folie
Typ: MR LIGHT, FG 600
Jmenovité hodnoty: -

Vyrobni éislo: -

Vyrobce: neuveden,

Vyrobni misto: neuvedeno

Ciselnik vyrobku EZU: 060199 - ostatni

Objednavatel: MINORIS s.r. 0.,
Ke Skalkam 3231/33, 106 00 Praha 10 - Zabéhlice,
Cesko

Pocet zkousenych vzorkua: 1
Vzorky predlozeny dne: 19.5.2008
Misto provedeni zkousek: Elektrotechnicky zkuSebni ustav, s.p.

Zkousky provadény v dobé od 3.6.2008 do 13.6.2008
Jiné udaje: -
Zkusebni predpis: zkousky dosvitu félie dle specifikace objednavatelem

Vysledky zkou$ek uvedené v protokolu se tykaji pouze zkou$eného pfedmétu. Hodnoty v tomto protokolu jsou
méfeny s pfesnosti pfedepsanou ve zkugebnim pfedpisu. Veskeré pouzité méfici pfistroje jsou fadné navazany.

Bez pisemného souhlasu EZU nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely!
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Popis zkousenvch vzorku

801959-01/01

Ke zkoudkdm zadavatel predlozil fotoluminiscentni samolepici folii typu: LG 600,

vyrobce nebyl uveden.
Zkouseni

Méfeni bylo provedeno dle zadani objednavatele na dodaném vzorku folie o rozméru
100 x 100mm. Vzorek byl exponovan svételnym zdrojem (zéativka 2 x S6W) o teploté
chromatiénosti cca 4000K a pti osvétleni vzorku 10001x. Doba expozice byla 5 a 15 minut.
Vyhodnoceni jasu folie po ukonéeni expozice bylo provedeno po 40 vtefinach, 10minutach,

60minutach. Déle byla méfen ¢as dosvitu folie na hodnotu O,3mcd/m2.

Fotometrické vlastnosti

Namérené hodnoty:

doba expozice: 5 minut
jas folie (med/m?) ¢as dosvitu folie na

. . hodnotu jasu

po 40s po 10min. po 60min. 0,3med/m?>
7000 187,1 26,3 35 hod.

doba expozice: 15 minut
jas folie (mcd/mz) ¢as dosvitu folie na
i ) hodnotu jasu
po 40s po 10min. po 60min. 0,3med/m?
7411 191,0 29,2 44 hod.

Pouzité méfici pristroje: Jasmetr Lumicam 1300
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